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 تامین و پشتیبانی اداره  

 برگ استعـــــــــلام بهــــــاء 
 

 طبق مشخصات ذیل. ساخت و نصب یک دستگاه دیگ بخار   :  (1)پیوست    شرح کار مورد درخواست
 

 جمع بهاء به ريال  بهاء واحد به ريال  واحد نوع کال 

دیگ بخار تمام اتوماتیک با در نظر  ، حمل و نصب یک دستگاه  تهیه، ساخت

(    ISIRI 4231یا استاندارد ملی (  BS2790گرفتن استاندارد های  

کنترلی  BSEN12953و   تجهیزات  و  ابعاد  فنی،  درج   با مشخصات 

 . ساخت فنی  مشخصاتده در ش

   دستگاه  1

 جمع
 

  ارزش افزوده 

  جمع کل

 

 بر ارزش افزوده طبق قانون تنها در صورت ارائه گواهی معتبر ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به پیمانکار پرداخت خواهد شد. مالیات :تذکر

 قبال ارائه تضمین اقدام نماید.   ، بانک می تواند پس ازاخذ مجوزهای لازم نسبت به پیش پرداخت در درصورت درخواست پیمانکار :تبصره
 

 :ساخت  یمشخصات فن

 55آب:   هیفشار پمپ تغذ  ،یکالر لویک 305مشعل:   تیاتمسفر، ظرف 6جاز: گرم بر ساعت، حداکثر فشار بخار م  لویک 300 بخار:  دیتول  تیظرف

 . ولت 220: یمتر، برق مصرف

 متر 4/2: حداکثر گید  یمتر، ارتفاع به همراه اتصالات بالا 5/1: حداکثر  قطر  : گيد  ابعاد

آب ،   هیفشار، پمپ تغذ  یسطح آب، کنترل کننده ها یکنترل کننده ها اتور،یراد رانیگازسوز ا  مشعل  :یبخار عمود  گيد  یکنترل  زاتیتجه

 مانومتر، ترموستات دودکش، تابلو برق نان،یاطم ریآب، ش یورود ریش ه،یتخل ریبخار، ش یخروج رینشان دهنده سطح آب، ش

 تعداد برند متعلقات رديف 

 kizziran 1 شیر خروجی بخار  1

 Ayvaz/pakkens 1 اطمینان  شیر 2

 vog 1 تغذيه  شیر 3

 nippon 1 ) درين ( تخلیه  شیر 4

 eyvaz 1 ) کنترل لول ( آب  سطح کننده کنترل 5

 Ayvaz 1 لول  زير شیر 6

 eyvaz 1 ) گلس  سايد ( آبنما 7
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 Nippon/ss316 1 زيرآبنما  شیر 8

 pakkens 1 مانومتر  9

 danfoss 1 سوئیچ  پرشر 10

 shiva 1 اگزوز  ديجیتال ترموستات  11

 Ayvaz/econ 1 يکطرفه  شیر 12

 Abara 1 بويلر  هتغذي پمپ 13

 Nippon/ss316 1 هواگیری  شیر 14

 

 

 : یمصرف  یها  ورق

 

 

 

 

 انتقال حرارت:   یها  وبیت

 

 

 

 

 

 AMAو  Bohlerو  ESABمعتبر  ی از برند ها یمصرف  یالکترودها  :یمصرف  الکترود

با   کیسرام  بریو بلوک مشعل با استفاده از فا وبیعقب و جلو، اکسس ت یبدنه و درب ها  یکار قیعا   درب وبدنه:  یو نسوزکار  ی کار  قيعا

 kg/m^3 128 تهیدانس

 لیورق است  :کاور

 مرتبط با مشعل وندای تابلو برق تکفاز برند ه :برق  تابلو

 

 :   (2)پیوست    تعهدات پیمانکار و شرايط اجرای عملیاتشرح  

ابهام و نیز برداشت اندازه های  بازدید پیمانکاران از محل، با هماهنگی کارفرما، به منظور انجام هماهنگی های لازم و آگاهی از شرایط کار ورفع هر گونه   -1

 باشد. دقیقتر )با توجه به حدودی بودن متراژهای مذکور (، قبل از ارائة پیشنهاد قیمت، ضروری می

نظور  را به م   تردد پیمانکار در ساختمانهای بانک، مقید به ضوابط انتظامی بانک است وپیمانکار موظف است قبل از شروع به کار، فهرست اسامی پرسنل خود -2

تأخیر در    اخذ مجوزهای لازم جهت تردد پرسنل خود، به کارفرما ارائه نماید؛ بدیهی است در صورت عدم ارائة به هنگام لیست مذکور، مسئولیت هر گونه

 باشد. های جاری بانک وحفظ اسرار و نکات امنیتی میاین زمینه، متوجه پیمانکار خواهد بود وپیمانکار موظف به رعایت نظام 

ابزارکار وایمنی، لباس کار مناسب به عهده و با   دستگاه برش لوله ، دستگاه جوش و  دستگاه هیلتی و...(، لوازم،   ل،یکلیه ماشین آلات از قبیل )جرثقتأمین   -3

 هزینة پیمانکار می باشد. 

باشد و باید پرسنل خود را تحت پوشش بیمه قرار  می  پیمانکار موظف به رعایت مقررات بیمه ای، اصول ایمنی فردی ورعایت بهداشت کار در محیط کار -4

اشخاص ثالث وارد    ویاانگاری پیمانکار ویا عدم رعایت ضوابط ایمنی، خسارتی به اموال وپرسنل پیمانکار، کارفرما  که در اثر قصور و یا سهل دهد؛ درصورتی

 شود، جبران خسارات وارده تماماً برعهدة پیمانکار می باشد. 

DIN171552:17-MN4 
DIN EN 100282-:P265GH 
DIN EN 100282-:P355GH19/MN6 
ASTM A516 GR 70 

 

DIN17155-ST35.8 
EN 100282-:P235GH 

کلیه لوله های مصرفی بدوت درز و از 

 برند های معتبر داخلی و خارجی 
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باید مطابق    موظف به اخذ تأییدیة کارفرما برای هر مرحله از انجام عملیات و شروع مرحلة بعدی می باشد و تمام مراحل اجرا و عملیات نصب،   پیمانکار -5

 جزئیات درخواستی و ابلاغی کارفرما باشد. 

پروژه باشد مراتب را با ناظر مقیم بانک  هماهنگ نموده  پیمانکار موظف است در صورتی که در طی اجرای عملیات ملزم به اعمال هرگونه تغییر در اجرای  -6

 و سپس نسبت به ادامه کار اقدام نماید. 

 ماهه پس از راه اندازی سیستم عاری از هر گونه نقص می باشد.   2تایید اتمام کار منوط به نظر ناظر مقیم بانک پس از اجرای کامل کار و تحویل موقت   -7

 ان تحویل موقت شامل رفع هر گونه نقص در اجرا ؛ مشکلات ایجاد شده در نگهداری مطابق با نظر ناظر مقیم بانک می باشد. تعهدات پیمانکار در مدت زم -8

 گردد بایستی قبل از استفاده به تأیید کارفرما برسد. کیفیت تمامی مصالح مورد استفاده که توسط پیمانکار تهیه می -9

 ین محل جهت اسکان و تأمین غذای پرسنل پیمانکار در طول انجام عملیات، نخواهد داشت. کارفرما هیچگونه تعهدی در خصوص تأم -10

چ گونه اعتراضی در بانک حق دارد بنا به تشخیص یا نیاز خود به هر دلیل و  در هر مرحله از کار نسبت به خاتمه دادن به کار اقدام نماید و پیمانکار حق هی -11

خریداری شده جهت اجرای   این مورد را نخواهد داشت؛ در این صورت حق الزحمة کارهای مورد تأیید انجام شده توسط پیمانکار و همچنین هزینه مصالح

 کار ، قابل پرداخت خواهد بود. 

تأیید ناظر    پیمانکار موظف است هرگونه توقف کار که بنا به صلاحدید کارفرما اعمال می شود یا توقف کار ناشی از سایر موارد را طی صورت جلسه ای به -12

                                ت زمان اجرای کار اضافه خواهد شد.                                                                                              شود به مدفنی کارفرما برساند. تأخیرهایی که طبق این بند ایجاد می

دقیقه صبح شروع به انجام کار نموده و به نحوی    30/8باشد و پیمانکار موظف است حداکثر از ساعت  می  20صبح لغایت    8مدت زمان اجرای کار از ساعت   -13

 برنامه ریزی نماید که درمدت زمان مقرر، عملیات موضوع قرارداد را انجام و به اتمام برساند. 

 یمه لحاظ خواهد شد.  به ازای هر روز تأخیر، چهار هزارم مبلغ کل قرارداد به عنوان جر  در صورت تأخیر غیر مجاز در اتمام عملیات )به تشخیص بانک( -14

حیت و مهارت  پیمانکار موظف است نیروهای فنی و با تجربه و ماهر در زمینه فعالیت های مرتبط با موضوع پیمان را بکار گمارد و در صورت عدم تائید صلا -15

در خصوص تاخیر در    بتنه اعتراضی از این بابدون هیچ عذری نسبت به جایگزین نمودن نیروهای خود اقدام نماید و حق هر گو  فنی آنها توسط کارفرما، 

 انجام پروژه را از خود سلب می نماید. 

آنالیز شده برای هر بند)بندهای دارای شماره( قرارداد ارائه نماید؛در غیر اینصورت باتوجه    "پیمانکار موظف است قیمت پیشنهادی خود را به صورت کاملا -16

 ند از قرارداد صورت خواهد پذیرفت کارفرما هیچ گونه تعهدی نسبت به عواقب ناشی از قیمت های کلی نخواهد داشت. به اینکه تایید اتمام کار نسبت به هر ب 

باشد و تمام هزینه های مرتبط با اجرای کار  پرداخت هرگونه وجه و حق الزحمه، بر اساس حجم کار انجام شده و فقط در قالب پیشنهاد قیمت پیمانکار می  -17

 داشت.   خواهددر این قیمت ها لحاظ گردیده است و پیمانکار حق هیچ گونه مطالبة دیگری را ن  "پیمانکار و شرایط اجرای عملیات  و شرح تعهدات

شد  اجرا( می با  هرگونه پرداخت به پیمانکار، منوط به مورد تأیید بودن کار از هر جهت )کیفیت کار، جزئیات اجرایی، مقاومت، استحکام و دقیق بودن نصب و -18

 تکرار گردد.   افی،و عملیات اجرایی، در صورتی که از نظر کیفیت مورد تأیید نماینده فنی بانک قرار نگیرد، بایستی بدون هیچ گونه پرداخت اض 

 باشد. نظافت نهایی محل کار بر عهده پیمانکار می  -19

 

 مرکز آموزشی رفاهی بانک مرکزی. -ورجاده ن 18متر لوکی -نوشهر -مازندران محل کار:

 به شرح تفصیلی پیوست.شرح تعهدات مورد درخواست :  

 معرفی و تحویل کار به پیمانکار از تاريخ:  روز            30 مدت زمان انجام کار : 

 021- 29953185شماره تماس:    دایره فنی نوشهر   ناظران کار:  /ناظر

 .امور ساخت دیگ های بخار و راه اندازی سال سابقه در زمینه 5رای حداقل مجرب و دا  شخص حقیقی یا حقوقیصلاحیت های پیمانکار:  
 

   مشروحه     خدمات   /  ......................... حاضرم کالا ............. شرکت ..............   .................. در فروشگاه/................................ با سمت ............... .......اینجانب ............. 

 . ضی نسبت به پیامد آن نخواهم داشت. در غیر اینصورت هیچ گونه اعترار و بدون هیچگونه عذری انجام دهمفوق را در موعد مقر

 
 

 تاریخ :                                                                                                                         :آدرس

 امضاء :                                                               پست الکترونیک:                                         :تلفن


