
 ی مشخصات فن

 .باشند T3 کالیو بصورت تروپ یکولر ها مناسب با مناطق حاره ا  هیکل- 1

 .باشند یشیسرما فقط کولر بصورت هیکل- 2

 .باشد  یم مانکاریکارفرما بعهده پ دیمورد تائ یسقف یفلز یو شاس ینیزم ی فلز یشاس ا ی یوار ید  هیپا یو اجرا  هیته-3

 .باشد یم  مانکاریکولرها بعهده پ هیلوله ها کل مریلوله گاز و پرا  یستومرالا ق یعا  یو اجرا هیته- 4

 .باشد  یم مانکاریکولرها بعهده پ یکابل رابط کندانسور به پنل داخل یو اجرا  هیته-5

 .باشد یم مانکاری کولرها بعهده پ هیجهت کل 15Aسه شاخه  یو اجرا  هیته-6

کولربعهده   یمس یپس از لوله کش و منافذ عبور لوله ها سقف کایپول یفوم جهت بستن لوله ها  یو اجرا هیته- 7

 .باشد یم مانکاریپ

 .باشد یم  مانکاریبعهده پ با هر متراژی لتیاسپ  یکولرها هیجهت کل  یلوله مس یو اجرا هیته- 8

  هر یبرا  یسانت 50اتصاالت مربوطه به ارتفاع حداقل  ه یبا کل نچ یا 3 نیسخت و سنگ کایلوله پول یو اجرا هیته- 9

 .)در صورت نیاز(باشد یم مانکاریمربوطه بعهده پ یمانکاریسقف با س یجهت عبور لوله مس  کولر

 

  یخصوص   طیشرا

 . باشند (T3 گرم وخشک ی(حاره ا  کالیتروپ ا ی یستونیکمپرسور پ یدارا  ستیبایکولرها م هیکل- 1

برقی و   قطعات یماه گارانت 18 روز ضمانت عدم تخلیه گاز ،  30 ی حداقل دارا ست یبایم لتیاسپ یکولر ها- 2

 . باشند سال خدمات پس از فروش 10کمپرسور و  ی گارانت ماه 12و  الکترونیکی

 است  یالزام  یمشابه با شرکتها وادارات دولت ی نمونه از قراردادها  2ارائه - 3

  . است  یالزام برای تولید کنندگان دیتول تیو ظرف ISO و HSE یها  نامهیارائه گواه- 4 

 (4/1تر از “لابا  یقطرها  یبرا )باشد  75mm.0مورد استفاده  یمس  یحداقل ضخامت لوله ها- 5



 .باشند یا بالاترB یس انرژ ل ک یکولرها دارا  یتمام- 6

 باشند یاز اداره کار و امور اجتماع  تیحلص  یگواه ی دارا دی با ی پیمانکاریشرکت ها- 7

 باشد ی م مانکاریبه عهده پ یکسورات قانون هیکل- 8

 باشد  یروز م  30 اتیمدت زمان انجام عمل- 9

 باشد  یم یمطابق گارانت  نیدوره تضم- 10

 .باشد  یآبادان م ساختمان معاونت درماندر محل  و نصب کولرها لیتحو- 11

 است   مانکاریدر پروژه و کارخانه بعهده پ یریبارگ- 12


