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 ................................. شماره :  

 .................................تاریـخ :   

 ................................پیوست :  

 

 اولیهشرح  خدمات عملیات اجرایی کنترل پذیری اشتراکهای دیماندی 

ترل هت کندیماندی و تهیه و نصب تجهیزات مورد نیاز ج اشتراکهای از محل تابلوهای سرویس بازدید"

 "شتراک دیماندی اولیها 15پذیری تعداد 

 :شرح عملیات بازدید و بازرسی

انکار می بایست گردد که پیمبه پیمانکار اعلام می اشتراک  15ت تهیه شده از سوی کارفرما تعداد طبق لیس

ات را عملی و بازرسی و ضمن تکمیل چک لیست، اقلام مورد نیاز و شرح کار جهت تک آنها بازدید از تک

 . اعلام نماید

  شرح عملیات تهیه و خرید:

ریداری کار ختوسط پیمانتجهیزات مورد نیاز پس از تایید کارفرما طبق مشخصات فنی امور نظارت مهندسی 

 میگردد. 

 : شرح عملیات نصب و راه اندازی

ورد جهیزات متم و پیمانکار پس از دریافت لیست اشتراکهای اولیه از محل بازدید به عمل آورده و لیست اقلا

د نیاز با نظارت و ... را اعلام می نماید. وسایل مور UPSدژنگتور،  های ، موتور کلیدLMSنیاز شامل رله 

 یمانکار پردد. کارفرما توسط پیمانکار تهیه و نصب شده و جهت کنترل پذیری با کنتور هوشمند لینک می گ

تست و  راده ضمن هماهنگی با اداره کنتور های هوشمند و لوازم اندازه گیری، کنتور و تجهیزات نصب ش

حویل کمیل و تیز تنکار عملیات  و در انتها کنتور و لوازم اندازه گیری پلمپ می شود دستور تحویل می نماید

 اداره لوازم اندازه گیری می شود.

 

 خصات فنی تجهیزات:مش -1

 صات فنیمطابق با مشخو از شرکت بهینه سازان طوس : کلیه رله ها تهیه و خریداری شده  LMSرله 

 .اداره نظارت فنی باشد

 د.ی گردمکلید خریداری  موتور کلیدهای دژنگتور: موتور کلیدهای دژنگتور مطابق با برند و نوع
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 ................................. شماره :  

 .................................تاریـخ :   

 ................................پیوست :  

 

UPS  :تغذیه برق اضطراریUPS  هیه و وات مطابق با مشخصات فنی اداره نظارت فنی ت 1500حداقل

 خریداری می گردد.

 :اولیه الزامات نصب تجهیزات کنترل پذیری اشتراکهای دیماندی -2

 شد.می با رتهیه شده متناسب با نحوه عملکرد رله خروجی کنتور و ولتاژ تغذیه کنتو LMSرله  -1

 قطع و وصل می باشد. -دارای سه سطح هشدار LMSرله  -2

3- UPS  هیه و وات ت 1500یا تغذیه اضطراری متناسب با قدرت مورد نیاز موتور کلید حداقل

 گردد.می نصب 

 به عهده پیمانکار می باشد. اهنگی جهت قطع برق و وصل مجددکلیه مراحل هم -4

ست و تاشتراکهای اولیه، پیمانکار موظف به پس از نصب ملزومات کنترل پذیری هر یک از  -5

 تحویل در حضور کارفرما می باشد.

ل از قبی تعویض کلید اتوماتیک و نصب رله شنتمورد نیاز جهت  ماشین آلاتکلیه تجهیزات و  -6

 هار پایهه ، چدستگاه تست کنتور ، آمپرمتر کلمپی، کامپیوتر، آمپرمتر عصایی، مالتی متر ، پل

ها به تایید ه... به عهده پیمانکار بوده و میبایست کلیه دستگا ابزارآلات چوب استیک وسایرو

 رسانده شوند. واحد ایمنی و نظارت،

ز شرکتهای اگیری و تست کنتور می بایست دارای گواهی کالیبراسیون معتبر دستگاههای اندازه  -7

 د.شون رسانده مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی بوده و به تایید این شرکت

ه بنها آ یحفظ و نگهدار فهیو وظ شودیداده م لیپلمپ تحو مانکاریمعادل هر دستورکار به پ -8

 .باشدیم مانکاریعهده پ

ائه ها ارآن تیو صورت وضع دهیانجام گرد مانکاریکه توسط پ ییهااشتراک کلیهدستگاه نظارت  -9

 ه شده ازات ارائبا اطلاع نحوه اجرانچه مجدد قرار داده و چنا عملکرد و تست بازدید را موردشده 

 ،کشتراهمان ا اجرایی و خرید تجهیزات نهیداشته باشد علاوه بر هز رتیمغا مانکاریپ یسو

 حذف مانکاریپ تیاز صورت وضع زین گریاشتراک د دو عملیات و تامین تجهیزات نهیهز

 .گرددیم
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 ................................پیوست :  

 

 

 یمانکاریرکت پلباسی که آرم یا نام ش بایست در هنگام کار ملبس بهعوامل اجرایی پیمانکار می -10

ر زای هابر روی آن درج شده است باشند و در صورت عدم رعایت موضوع از طرف پیمانکار به 

ری روز کا 20وضعیت آن کسر خواهد شد و چنانچه این تخطی تا از صورت 5/0روز تخطی %

آن ضبط  نامهفسخ و ضمانت اتفاق بیافتاد از ادامه کار پیمانکار جلوگیری و قرارداد پیمانکار

 گردد.می

های پلمپ ،کنترل پذیری اشتراکهای اولیه مطابق با دستورکارهای پیمانکار موظف است -11

لمپ په با های جایگزین شدگیری دریافت نموده و لاشه پلمپمربوطه را از واحد لوازم اندازه

 جدید را نیز تحویل نماید.

ده نماید استفا عملیات شرح کاربایست از یک نرم افزار مناسب جهت ثبت گزارش پیمانکار می -12

ر فرما قرار کارو گزارشها را به صورت نرم افزاری و فایل اکسل در هنگام ارائه گزارش در اختیا

 دهد.

اره لوازم ادبه  ساعت 24پس از انجام شده  عملکرد و دستورکارهایبایست گزارش پیمانکار می -13

ورت به ص تحویل نماید )شامل فرمهای کاغذی و نرم افزاری( در پایان قرارداد یریاندازه گ

 ل کار فرما نماید. ویتجمعی تح

بهه  ساعت گزارش دستورکارهایی که به هر دلیل قادر 24پیمانکار متعهد می گردد ظرف مدت  -14

 انجام آنها نمی باشد را به کارفرما اعلام و تعیین تکلیف نماید.

ه اداره بهد می گردد به صورت روزانه محل انجام دستورکارهای تعویض و نصب  را پیمانکار متع -15

کارفرما  درصد با توجه به صلاح دید 10لوازم اندازه گیری اعلام نماید در صورت عدم هماهنگی 

 از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

 

 جرائم: -3

 ر به یمانکاپبه دلیل سهل انگاری  پذیری چنانچه در دوره قرارداد مشخص گردد نصب تجهیزات کنترل

رت غ، از صور مبلدرستی انجام نشده است به ازای هر مورد علاوه بر هزینه یک دستورکار، معادل دو براب

 وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

  صهورتمبلهغ  درصهد  2در صورت مفقود شدن پلمپ تحویلی به پیمانکار به ازای ههر مهورد معهادل 

ظهارت گردد و پیمانکار موظف به پاسخگویی به مراجهع ییصهلاح و سیسهت  نکار کسر میاز پیمان وضعیت

 میباشد .
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  از سهل  ، هر حادثه و خسارتی ناشی کنترل پذیری اشتراکهای دیماندی دستورکارهای در حین انجام

ف ه و موظهودانگاری یا عدم رعایت نکات ایمنی و فنی به تاسیسات مشترک وارد گردد به عهده پیمانکار ب

 باشد.های آن میبه جبران هزینه

 

 سایر شرایط: -4

 نماید. انجامرا صد دستورکارها در 100حداقل   1403 خردادپیمانکار موظف است تا پایان 

 

 سایر تعهدات پیمانکار -5

 یل دهد. ا تحوپیمانکار در ابتدای قرارداد لیست کارکنان خود را به همراه کلیه مدارک به کارفرم

 ه فعالیتاز بمج و اداره ایمنی ان تنها در صورت تایید صلاحیت فنی و اخلاقی توسط کارفرماکارکن

 باشند.می

 کری  به تطرح  کلیه پرسنل پیمانکار باید از صلاحیت اخلاقی، امانتداری و صداقت برخوردار بوده و

 ارباب رجوع را دقیقا رعایت نمایند.

 ز لحاظ گمارد اولا اه در اجرای این قرارداد به کار میشود کارکنان خود را کپیمانکار متعهد می

فظ رای حبجسمانی سال  و فاقد هر گونه بیماری جسمی و روحی و اعتیاد به مواد مخدر بوده و 

 روندهپسلامت پرسنل خود را جهت اخذ مدارک صحت مزاج به مراکز بهداشت و طب کار معرفی و 

 .پزشکی مربوط را به پیمانکار تحویل نماید

 خراج تخدام، انه استواند نیروی انسانی جدید استخدام نماید. هر گوپیمانکار بدون موافقت کارفرما نمی

 باشد. و جابجایی توسط پیمانکار بدون هماهنگی با کارفرما ممنوع می

 یط د شراچنانچه کارفرما در طول مدت قرارداد تشخیص دهد که هر یک از کارکنان پیمانکار واج

رد اخراج ف بت بهز ارائه دلایل موجه و اخطار کتبی به پیمانکار موظف است بلافاصله نسنیستند پس ا

 باشد.یمنکار یا افراد فوق اقدام نماید و هرگونه ادعای خسارت از طرف افراد فوق بر عهده پیما

 ه ها بپلمپ های دریافتی و تحویل لاشهپیمانکار موظف است در پایان هر ماه نسبت به تسویه پلمپ

 مسئول مربوطه اقدام نماید.

 .پیمانکار موظف است به طور روزانه کارفرما را از برنامه کاری خود مطلع نماید 

 

 


