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فهرست صفحات دفترچه طراحی

 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

Erp8393246دفترچه پرونده طرح با شماره 



-

اصلاح شبکه براي پروژه هاي گذر از پيك بار  )58( - اصلاح وبهينه سازي شبکه شهري )53( - 
توسعه براي پروژه هاي گذر از پيك بار  )38(

آدرس

عنوان پروژه

شماره پروژه

 توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26

نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 كيلوولت آمپر جهت گذر از پيك سال 1403توس 65 امام 
مهدي 5 نبش بنفشه 10بين توس 41 و 43توس 41 نبش درودي 26

مشاور

نوع طرح

8393246

 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
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نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10
بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26

عنوان طرح

آدرس محل اجرا

هدف از تهیه طرح

درخواست کننده

نوع طرح

حجم تاسیسات

استعلامات پیش بینی شده

نحوه واگذاری اجرا

برآورد زمان اجرا

 نحوه برقرسانی

مبلغ ریز متره )ریال(

 توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26

متقاضیان جدید

اصلاح شبكه برای پروژه های گذر از پیك بار  )58( - اصلاح وبهینه سازی شبكه شهری )53( - توسعه برای پروژه های گذر از 
پیك بار  )38(

سیم مسی فشار ضعیف :0متر - سیم آلومینیوم فشار ضعیف :0متر - خودنگهدار فشار ضعیف :154متر - کابل زمینی فشار 
ضعیف :0

خودنگهدار فشار متوسط : 29متر - سیم آلومینیوم فولاد :0متر - هادی روکشدار :0متر - کابل زمینی فشار متوسط :0
مجموع ظرفیت پست : 600کیلو ولت آمپر

411- شبكه 20 ك.و. هوایی یكمداره تا مقطع سیم 120 - 312- نصب ترانس از125 تا250 کاوا هوائی - 412- شبكه 20 
ك.و. هوایی یكمداره با کابل خودنگهدار - 512- شبكه هوائی فشار ضعیف با کابل خودنگهدار

11,660,443,809.00

سایر

12,826,488,190.00مبلغ برآورد طرح )ریال(

شناسنامه طرح 8393246 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد شماره پروژه: 

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده

3
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 توضيحات

توضیحات تكمیلی طرح  شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
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نوع المان
كامنت

ترانسفورماتور توزیع

اتصال زمين

مقره ف م

مقره ف ض

كابل خودنگهدار ف م

كابل خود نگهدار ف ض

جمپر ف ض

سركابل فشار متوسط

جمع آوري

جابجایی

چراغ روشنایی

ارت موقت

800 متري بتونی گرد 12پایه 

800 متري بتونی گرد 14پایه 

تابلو توزیع طراحی

چاه اتصال زمين

ترانسفورماتور یك طرفه

ابتداي فيدر ف ض

شين فشار ضعيف

200 متري بتونی گرد 9پایه 

800 متري بتونی گرد 9پایه 

عنوان طرح :
نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت 

گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش 
13:23 1402/12/8

طراح
جمشید حاجی زاده

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

13:23 1402/12/8 شیت 1شماره عكس:217106شماره طرح : 

راست : چپ : پایين : بالا :  شماره : 

کارفرما:
 شرکت توزیع نیروی برق 

شهرستان مشهد

- مشاور:
سایرهدف:

58 - 53 - 38نوع طرح : 
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نوع المان
كامنت

ترانسفورماتور توزیع

اتصال زمين

مقره ف م

مقره ف ض

كابل خودنگهدار ف م

كابل خود نگهدار ف ض

جمپر ف ض

سركابل فشار متوسط

جمع آوري

جابجایی

چراغ روشنایی

ارت موقت

800 متري بتونی گرد 12پایه 

800 متري بتونی گرد 14پایه 

تابلو توزیع طراحی

چاه اتصال زمين

ترانسفورماتور یك طرفه

ابتداي فيدر ف ض

شين فشار ضعيف

200 متري بتونی گرد 9پایه 

800 متري بتونی گرد 9پایه 

عنوان طرح :
نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت 

گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش 
13:23 1402/12/8

طراح
جمشید حاجی زاده

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

13:23 1402/12/8 شیت 2شماره عكس:217106شماره طرح : 

راست : چپ : پایين : بالا :  شماره : 

کارفرما:
 شرکت توزیع نیروی برق 

شهرستان مشهد

- مشاور:
سایرهدف:

58 - 53 - 38نوع طرح : 
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نوع المان
كامنت

ترانسفورماتور توزیع

اتصال زمين

مقره ف م

مقره ف ض

كابل خودنگهدار ف م

كابل خود نگهدار ف ض

جمپر ف ض

سركابل فشار متوسط

جمع آوري

جابجایی

چراغ روشنایی

ارت موقت

800 متري بتونی گرد 12پایه 

800 متري بتونی گرد 14پایه 

تابلو توزیع طراحی

چاه اتصال زمين

ترانسفورماتور یك طرفه

ابتداي فيدر ف ض

شين فشار ضعيف

200 متري بتونی گرد 9پایه 

800 متري بتونی گرد 9پایه 

عنوان طرح :
نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت 

گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش 
13:23 1402/12/8

طراح
جمشید حاجی زاده

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

13:23 1402/12/8 شیت 3شماره عكس:217106شماره طرح : 

راست : چپ : پایين : بالا :  شماره : 

کارفرما:
 شرکت توزیع نیروی برق 

شهرستان مشهد

- مشاور:
سایرهدف:

58 - 53 - 38نوع طرح : 
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مجموع هزینه قیمت واحد کالا یا عملیات واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

633,980 704,422 مترمکعب 0.9 آب پاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم 95درصد به روش پروکتور استاندارد وقتی 
که ضخامت هر قشر خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 15 سانتی متر باشد

000020602 1

208,247 416,494 مترمکعب 0.5 جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله 500 متری و باراندازی آن 000081002 2

270,608 56,970
- متر مکعب

كيلومتر
4.75

حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از 
500 متر )موضوع ردیف های 081001 تا 081003( تا 10 کیلومتر باشد، به ازای هر یک 

کیلومتر اضافه بر 500 متر
000081101 3

8,469,230 16,938,460 مترمکعب 0.5 . C 12تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع 000100102 4

7,597,523 5,426,802 مترمکعب 1.4 حفاری، پی کنی و رگلاژ طبق نقشه و مشخصات فنی و ریختن خاک های حاصله در کنار چاله 
در زمین های کلنگی به وسیله دست.

000160308 5

362,373 402,637 مترمکعب 0.9 ریختن خاک ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی  ها، گودها، ترانشه ها و کانال  ها، به  درون 
آن ها به صورت لایه لایه و در هر عمق و پخش و تسطیح لازم. 

00020504 6

183,214,095 61,071,365 دستگاه 3 نصب ترانسفورماتور روغنی سه فاز به صورت هوایی. 000420204 7

2,293,018 88,193 متر 26 نصب هادی روکش دار CCT در شبکه فشار متوسط هوایی. 000420707 8

3,021,233 92,961 متر 32.5 نصب کابل مسی تک رشته از نوع NYY با سطح مقطع ۱۰ تا ۳۵ میلی متر مربع. 000420801 9

4,750,185 316,679 متر 15 نصب کابل مسی سه و نیم یا چهار رشته از نوع NYY با سطح مقطع ۱۲۰ تا ۱۸۵ میلی متر 
مربع.

000420814 10

آنالیز مصالح طرح
 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

توسعه برای پروژه های گذر از پیك بار  )38( - 312- نصب ترانس از125 تا250 کاوا هوائی - برقراریدستور کار :

نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26عنوان طرح :

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده
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مجموع هزینه قیمت واحد کالا یا عملیات واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

2,040,537 680,179 عدد 3 نصب انواع مقره سوزنی یا بشقابی کامپوزیتی. 000421001 11

5,559,750 264,750 عدد 21 نصب انواع کاور دائم. 000421008 12

120,542 120,542 متر 1 نصب لوله غیرفلزی تا قطر ۷۵ میلی متر. 000421009 13

48,691,941 16,230,647 عدد 3 نصب تابلوی توزیع یا شالتر بارانی تا ۲۵۰ آمپر. 000421306 14

12,917,436 4,305,812 عدد 3 نصب سکوی ترانسفورماتور یک طرفه. 000421403 15

8,059,989 2,686,663 عدد 3 نصب انواع سکوی کات اوت و برقگیر. 000421406 16

1,547,640 257,940 عدد 6 نصب کلمپ هات لاین. 000421604 17

3,396,636 566,106 عدد 6 نصب رکاب هات لاین هادی روکش دار با دو عدد کانکتور. 000421610 18

19,552,374 2,172,486 عدد 9 نصب انواع کات اوت فیوز و تیغه جدا کننده در شبکه فشار متوسط. 000421701 19

4,645,476 1,548,492 عدد 3 نصب برقگیر فشار متوسط هوایی. 000421801 20

2,972,375 69,125 عدد 43 نصب کابلشو تا سطح مقطع ۳۵ میلی متر مربع. 000422401 21

آنالیز مصالح طرح
 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

توسعه برای پروژه های گذر از پیك بار  )38( - 312- نصب ترانس از125 تا250 کاوا هوائی - برقراریدستور کار :

نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26عنوان طرح :

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده
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مجموع هزینه قیمت واحد کالا یا عملیات واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

1,207,464 100,622 عدد 12 نصب کابلشو با سطح مقطع ۵۰ تا۷۰ میلی متر مربع. 000422402 22

3,894,120 162,255 عدد 24 نصب کابلشو با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۵۰ میلی متر مربع. 000422403 23

1,139,023 1,139,023 عدد 1 نصب میله ارت. 000423107 24

1,139,023 1,139,023 عدد 1 نصب صفحه ارت. 000423108 25

2,113,320 281,776 متر 7.5 نصب تسمه ارت. 000423110 26

2,850,000 57,000 كيلو گرم 50 بنتونیت اکتیو 060603002 27

21,440,000 1,340,000 متر 16 کابل مسی فشار ضعیف 1 در 25 111031601 28

414,375,000 27,625,000 متر 15 کابل مسی فشار ضعیف 4 در 120 111032125 29

14,560,000 560,000 متر 26 سیم آلومینیوم - فولاد روکشدار سه لایه نمره 70 )مینک( 118237075 30

475,000 95,000 عدد 5 بست تسمه گالوانیزه عدل بندی 131221800 31

13,500,000 4,500,000 عدد 3 مقره جمپر بدون اصلی 160815211 32

آنالیز مصالح طرح
 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

توسعه برای پروژه های گذر از پیك بار  )38( - 312- نصب ترانس از125 تا250 کاوا هوائی - برقراریدستور کار :

نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26عنوان طرح :

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده
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مجموع هزینه قیمت واحد کالا یا عملیات واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

1,920,000 1,000,000 متر 1.92 روکش حرارتی عایقی 20/10 167515559 33

6,750,000 750,000 عدد 9 کاور بوشینگ ترانس  167515628 34

13,050,000 1,450,000 عدد 9 کاور کات اوت فیوز 167515629 35

1,470,000 490,000 عدد 3 کاور برقگیر 167515630 36

48,000,000 16,000,000 عدد 3 برقگیر20 کیلوولت پلیمری با دیسکانکتور 190202024 37

2,700,000 300,000 عدد 9 k سیم فیوز10امپر20کیلوولت تیپ 191551010 38

243,000,000 27,000,000 عدد 9 کات اوت فیوز 20کیلوولت 192205400 39

22,880,000 22,880,000 عدد 1 صفحه گالوانیزه اتصال زمین 200510124 40

4,250,000 4,250,000 عدد 1 میله مسی اتصال زمین کامل )با بست میله ( 200510154 41

12,000,000 2,000,000 عدد 6 رکاب هات لاین سیم روکشدار 20 کیلوولت 201530746 42

12,000,000 2,000,000 عدد 6 کلمپ عصایی هات لاین 201560660 43

آنالیز مصالح طرح
 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

توسعه برای پروژه های گذر از پیك بار  )38( - 312- نصب ترانس از125 تا250 کاوا هوائی - برقراریدستور کار :

نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26عنوان طرح :

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده
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مجموع هزینه قیمت واحد کالا یا عملیات واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

66,000,000 22,000,000 عدد 3 سکوی کات اوت و برقگیر ترانس یکطرفه 203065008 44

7,316,000 236,000 عدد 31 کابلشو مسی پرسی نمره 25 209010608 45

3,120,000 260,000 عدد 12 کابلشو مسی قائم  25با سوراخ نمره 12 209010610 46

780,000 260,000 عدد 3 کابلشو آلومینیومی پرسی نمره 70 209010660 47

5,130,000 570,000 عدد 9 کابلشو آلومینیوم به مس نمره 70 209010662 48

31,200,000 1,300,000 عدد 24 کابلشو مسی پرسی نمره 120 209010708 49

22,500,000 750,000 عدد 30 پیچ ومهره گالوانیزه تمام رزوه 16در450میلیمتر 290332467 50

3,000,000 500,000 عدد 6 پیچ ومهره گالوانیزه 6گوش 16در350میلیمتر 292032464 51

2,160,000 120,000 عدد 18 پیچ ومهره گالوانیزه 3/8 اینچ 5 سانتیمتر 292232241 52

2,400,000 200,000 عدد 12 پیچ ومهره گالوانیزه 5/8 اینچ 4 سانتیمتر 292232433 53

3,000,000 100,000 عدد 30 واشرگالوانیزه 5*50*50میلیمتر 297032295 54

آنالیز مصالح طرح
 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

توسعه برای پروژه های گذر از پیك بار  )38( - 312- نصب ترانس از125 تا250 کاوا هوائی - برقراریدستور کار :

نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26عنوان طرح :

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده

12



مجموع هزینه قیمت واحد کالا یا عملیات واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

1,029,000 1,029,000 كيلو گرم 1 تسمه گالوانیزه عدل بندی 334014138 55

5,110,000 5,110,000 شاخه 1 تسمه ارت 7/5متری روکشدار 334014331 56

1,049,000 1,049,000 متر 1 لوله خرطومی کنار پایه نمره 63 756096797 57

360,000,000 120,000,000 دستگاه 3 تابلو توزیع فشارضعیف 2در160آمپرپست هوائی یکطرفه 774059255 58

6,766,578,000 2,255,526,000 دستگاه 3 ترانسفورماتور200کیلوولت آمپر 841351500 59

146,400,000 48,800,000 عدد 3 سکوی یکطرفه ترانس 25 تا 200 کیلو ولت آمپر 841451509 60

29,700,000 1,800,000 متر 16.5 سیم مسی روکشدار 20 کیلوولت نمره 25 841451530 61

8,621,510,137 مجموع

آنالیز مصالح طرح
 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

توسعه برای پروژه های گذر از پیك بار  )38( - 312- نصب ترانس از125 تا250 کاوا هوائی - برقراریدستور کار :

نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26عنوان طرح :

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده

13



مجموع هزینه قیمت واحد کالا یا عملیات واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

19,049,760 52,916 متر 360 جمع آوری هادی روکش دار CCT در شبکه فشار متوسط هوایی. 1000000062 1

2,448,642 408,107 عدد 6 جمع آوری انواع مقره سوزنی یا بشقابی کامپوزیتی. 1000000101 2

953,100 158,850 عدد 6 جمع آوری انواع کاور دائم. 1000000106 3

1,836,738 918,369 عدد 2 جمع آوری انواع کنسول افقی تا طول ۲٫۵ متر. 1000000136 4

668,092 167,023 عدد 4 جمع آوری انواع تسمه حایل کراس آرم. 1000000147 5

10,073 10,073 عدد 1 پیچ ومهره گالوانیزه 6گوش 16در250میلیمتر 292032457 6

12,472 12,472 عدد 1 پیچ ومهره گالوانیزه 6گوش 16در300میلیمتر 292032461 7

1,198 599 عدد 2 واشرگالوانیزه 5*50*50میلیمتر 297032295 8

24,980,075 مجموع

آنالیز مصالح طرح
 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

اصلاح شبكه برای پروژه های گذر از پیك بار  )58( - 411- شبكه 20 ك.و. هوایی یكمداره تا مقطع سیم 120 - برکناریدستور کار :

نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26عنوان طرح :

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده

14



مجموع هزینه قیمت واحد کالا یا عملیات واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

499,793 416,494 مترمکعب 1.2 جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله 500 متری و باراندازی آن 000081002 1

649,458 56,970
- متر مکعب

كيلومتر
11.4

حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از 
500 متر )موضوع ردیف های 081001 تا 081003( تا 10 کیلومتر باشد، به ازای هر یک 

کیلومتر اضافه بر 500 متر
000081101 2

7,814,595 5,426,802 مترمکعب 1.44 حفاری، پی کنی و رگلاژ طبق نقشه و مشخصات فنی و ریختن خاک های حاصله در کنار چاله 
در زمین های کلنگی به وسیله دست.

000160308 3

11,580,962 10,723,113 مترمکعب 1.08 00040305 تهیه و اجرای سنگ لاشه غرقاب در ملات ماسه سیمان 1:6 . 4

28,610,070 28,610,070 اصله 1 نصب  پایه بتنی برق با ارتفاع بیش از ۱۲ متر و قدرت نامی ۸۰۰ کیلوگرم نیرو و بیشتر. 000420107 5

31,749,480 88,193 متر 360 نصب هادی روکش دار CCT در شبکه فشار متوسط هوایی. 000420707 6

6,121,611 680,179 عدد 9 نصب انواع مقره سوزنی یا بشقابی کامپوزیتی. 000421001 7

1,588,500 264,750 عدد 6 نصب انواع کاور دائم. 000421008 8

3,061,230 1,530,615 عدد 2 نصب انواع کنسول افقی تا طول ۲٫۵ متر. 000421401 9

5,935,176 1,978,392 عدد 3 نصب سایر کنسول ها. 000421402 10

آنالیز مصالح طرح
 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

توسعه برای پروژه های گذر از پیك بار  )38( - 411- شبكه 20 ك.و. هوایی یكمداره تا مقطع سیم 120 - برقراریدستور کار :

نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26عنوان طرح :

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده

15



مجموع هزینه قیمت واحد کالا یا عملیات واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

1,113,484 278,371 عدد 4 نصب انواع تسمه حایل کراس آرم. 000421412 11

1,159,455 386,485 عدد 3 نصب انواع کانکتور هادی روکش دار. 000421607 12

1,930,722 321,787 عدد 6 نصب سیم اصله هادی روکش دار یا کابل فاصله دار. 000421613 13

4,344,000 1,448,000 عدد 3 ارت موقت سیم روکشدار 142520200 14

10,500,000 3,500,000 عدد 3 مقره سنجاقی سیلیکونی20کیلوولت 162515306 15

2,580,000 430,000 عدد 6 سیم اصلی روکشدارمقره سلیکونی120 167520165 16

150,000,000 150,000,000 عدد 1 پایه بتنی پیش تنیده گرد 14/800 201027440 17

51,000,000 17,000,000 عدد 3 کراس آرم قائم 1/2 متری 203065002 18

2,100,000 700,000 عدد 3 پیچ ومهره گالوانیزه تمام رزوه 16در400میلیمتر 290332466 19

900,000 450,000 عدد 2 پیچ ومهره گالوانیزه 6گوش 16در300میلیمتر 292032461 20

1,500,000 500,000 عدد 3 پیچ ومهره گالوانیزه 6گوش 16در350میلیمتر 292032464 21

آنالیز مصالح طرح
 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

توسعه برای پروژه های گذر از پیك بار  )38( - 411- شبكه 20 ك.و. هوایی یكمداره تا مقطع سیم 120 - برقراریدستور کار :

نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26عنوان طرح :

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده

16



مجموع هزینه قیمت واحد کالا یا عملیات واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

800,000 100,000 عدد 8 واشرگالوانیزه 5*50*50میلیمتر 297032295 22

325,538,536 مجموع

آنالیز مصالح طرح
 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

توسعه برای پروژه های گذر از پیك بار  )38( - 411- شبكه 20 ك.و. هوایی یكمداره تا مقطع سیم 120 - برقراریدستور کار :

نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26عنوان طرح :

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده

17



مجموع هزینه قیمت واحد کالا یا عملیات واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

1,267,960 704,422 مترمکعب 1.8 آب پاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم 95درصد به روش پروکتور استاندارد وقتی 
که ضخامت هر قشر خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 15 سانتی متر باشد

000020602 1

1,166,183 416,494 مترمکعب 2.8 جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله 500 متری و باراندازی آن 000081002 2

1,515,402 56,970
- متر مکعب

كيلومتر
26.6

حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از 
500 متر )موضوع ردیف های 081001 تا 081003( تا 10 کیلومتر باشد، به ازای هر یک 

کیلومتر اضافه بر 500 متر
000081101 3

16,938,460 16,938,460 مترمکعب 1 . C 12تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع 000100102 4

29,304,731 5,426,802 مترمکعب 5.4 حفاری، پی کنی و رگلاژ طبق نقشه و مشخصات فنی و ریختن خاک های حاصله در کنار چاله 
در زمین های کلنگی به وسیله دست.

000160308 5

724,747 402,637 مترمکعب 1.8 ریختن خاک ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی  ها، گودها، ترانشه ها و کانال  ها، به  درون 
آن ها به صورت لایه لایه و در هر عمق و پخش و تسطیح لازم. 

00020504 6

21,875,151 10,723,113 مترمکعب 2.04 00040305 تهیه و اجرای سنگ لاشه غرقاب در ملات ماسه سیمان 1:6 . 7

50,719,710 25,359,855 اصله 2 نصب پایه بتنی برق با ارتفاع بیش از ۹ متر تا ۱۲ متر و قدرت نامی ۸۰۰ کیلوگرم نیرو و 
بیشتر.

000420104 8

44,824,170 1,168,818 متر 38.35 نصب کابل خودنگهدار ۲۰ کیلوولت تا سطح مقطع ۷۰ میلی متر مربع. 000420701 9

176,386 88,193 متر 2 نصب هادی روکش دار CCT در شبکه فشار متوسط هوایی. 000420707 10

آنالیز مصالح طرح
 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

توسعه برای پروژه های گذر از پیك بار  )38( - 412- شبكه 20 ك.و. هوایی یكمداره با کابل خودنگهدار - برقراریدستور کار :

نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26عنوان طرح :

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده

18



مجموع هزینه قیمت واحد کالا یا عملیات واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

1,254,974 92,961 متر 13.5 نصب کابل مسی تک رشته از نوع NYY با سطح مقطع ۱۰ تا ۳۵ میلی متر مربع. 000420801 11

3,177,000 264,750 عدد 12 نصب انواع کاور دائم. 000421008 12

241,084 120,542 متر 2 نصب لوله غیرفلزی تا قطر ۷۵ میلی متر. 000421009 13

5,373,326 2,686,663 عدد 2 نصب انواع سکوی کات اوت و برقگیر. 000421406 14

2,901,188 725,297 عدد 4 نصب کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار متوسط. 000421622 15

70,650,048 5,887,504 عدد 12 نصب سرکابل حرارتی، برای کابل تک رشته فشار متوسط، با سطح مقطع )۳۵ تا ۹۵( 
میلی متر مربع.

000422201 16

829,500 69,125 عدد 12 نصب کابلشو تا سطح مقطع ۳۵ میلی متر مربع. 000422401 17

2,414,928 100,622 عدد 24 نصب کابلشو با سطح مقطع ۵۰ تا۷۰ میلی متر مربع. 000422402 18

2,278,046 1,139,023 عدد 2 نصب صفحه ارت. 000423108 19

4,226,640 281,776 متر 15 نصب تسمه ارت. 000423110 20

5,700,000 57,000 كيلو گرم 100 بنتونیت اکتیو 060603002 21

آنالیز مصالح طرح
 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

توسعه برای پروژه های گذر از پیك بار  )38( - 412- شبكه 20 ك.و. هوایی یكمداره با کابل خودنگهدار - برقراریدستور کار :

نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26عنوان طرح :

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده

19



مجموع هزینه قیمت واحد کالا یا عملیات واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

8,040,000 1,340,000 متر 6 کابل مسی فشار ضعیف 1 در 25 111031601 22

1,120,000 560,000 متر 2 سیم آلومینیوم - فولاد روکشدار سه لایه نمره 70 )مینک( 118237075 23

10,800,000 6,000,000 كيلو گرم 1.8 سیم مسی مقطع 25 میلیمترمربع 118336007 24

211,653,650 5,519,000 متر 38.35 کابل خودنگهدار20کیلوولت 3در 70مهاردار 119400700 25

493,920,000 41,160,000 عدد 12 سرکابل هوائی کراسلینگ20کیلوولت1در70 126510300 26

950,000 95,000 عدد 10 بست تسمه گالوانیزه عدل بندی 131221800 27

696,000 58,000 عدد 12 بست  کمربندی کابل 30سانت 131235300 28

5,292,000 441,000 عدد 12 کاور سرکابل 167515642 29

45,760,000 22,880,000 عدد 2 صفحه گالوانیزه اتصال زمین 200510124 30

232,000,000 116,000,000 عدد 2 پایه بتنی پیش تنیده گرد 12/800 201027435 31

8,800,000 2,200,000 عدد 4 کلمپ انتهایی نمره 70 201575660 32

آنالیز مصالح طرح
 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

توسعه برای پروژه های گذر از پیك بار  )38( - 412- شبكه 20 ك.و. هوایی یكمداره با کابل خودنگهدار - برقراریدستور کار :

نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26عنوان طرح :

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده

20



مجموع هزینه قیمت واحد کالا یا عملیات واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

2,440,000 610,000 عدد 4 کلمپ دوشیاره فولادی مهار کابل فاصله دار 201575754 33

1,800,000 450,000 عدد 4 شیکل 203015102 34

44,000,000 22,000,000 عدد 2 سکوی کات اوت و برقگیر ترانس یکطرفه 203065008 35

25,200,000 2,100,000 عدد 12 کابلشو پیچی فول بیمتال فشار متوسط 50-95 209010451 36

2,832,000 236,000 عدد 12 کابلشو مسی پرسی نمره 25 209010608 37

3,120,000 260,000 عدد 12 کابلشو آلومینیومی پرسی نمره 70 209010660 38

1,400,000 700,000 عدد 2 پیچ ومهره گالوانیزه تمام رزوه 16در350میلیمتر 290332464 39

1,800,000 450,000 عدد 4 پیچ ومهره گالوانیزه 6گوش 16در300میلیمتر 292032461 40

720,000 120,000 عدد 6 پیچ ومهره گالوانیزه 3/8 اینچ 5 سانتیمتر 292232241 41

2,880,000 120,000 عدد 24 پیچ ومهره 1/2 اینچ گالوانیزه 2 تا 5 سانت 292232242 42

1,400,000 350,000 عدد 4 مهره چشمی 296432010 43

آنالیز مصالح طرح
 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

توسعه برای پروژه های گذر از پیك بار  )38( - 412- شبكه 20 ك.و. هوایی یكمداره با کابل خودنگهدار - برقراریدستور کار :

نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26عنوان طرح :

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده
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مجموع هزینه قیمت واحد کالا یا عملیات واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

2,058,000 1,029,000 كيلو گرم 2 تسمه گالوانیزه عدل بندی 334014138 44

10,220,000 5,110,000 شاخه 2 تسمه ارت 7/5متری روکشدار 334014331 45

11,976,000 998,000 عدد 12 بست کابل پلی آمید 401640214 46

2,098,000 1,049,000 متر 2 لوله خرطومی کنار پایه نمره 63 756096797 47

1,400,535,283 مجموع

آنالیز مصالح طرح
 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

توسعه برای پروژه های گذر از پیك بار  )38( - 412- شبكه 20 ك.و. هوایی یكمداره با کابل خودنگهدار - برقراریدستور کار :

نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26عنوان طرح :

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده
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مجموع هزینه قیمت واحد کالا یا عملیات واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

28,010,764 14,005,382 اصله 2 جمع آوری پایه بتنی برق با ارتفاع بیش از ۹ متر تا ۱۲ متر و قدرت نامی با حداکثر ۶۰۰ 
کیلوگرم نیرو.

1000000002 1

22,441,312 701,291 متر 32 جمع آوری کابل خودنگهدار ۲۰ کیلوولت تا سطح مقطع ۷۰ میلی متر مربع. 1000000058 2

2,374,070 1,187,035 عدد 2 جمع آوری سایر کنسول ها. 1000000137 3

635,400 317,700 عدد 2 جمع آوری کلمپ آویز جهت کابل خودنگهدار فشار متوسط. 1000000181 4

6,448,000 201,500 متر 32 کابل خودنگهدار20کیلوولت 3در 70مهاردار 119400700 5

15,600,000 7,800,000 عدد 2 پایه سیمانی 12/400 201026200 6

119,600 59,800 عدد 2 کلمپ میا نی کابل خودنگهدار 20 کیلوولت 201530745 7

16,380 8,190 عدد 2 شیکل 203015102 8

258,570 129,285 عدد 2 کنسول گالوانیزه 50 سانتیمتری 203065000 9

47,248 23,624 عدد 2 پیچ ومهره یکسررزوه چشمی  16در300میلیمتر 290532462 10

24,944 12,472 عدد 2 پیچ ومهره گالوانیزه 6گوش 16در300میلیمتر 292032461 11

آنالیز مصالح طرح
 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

اصلاح وبهینه سازی شبكه شهری )53( - 412- شبكه 20 ك.و. هوایی یكمداره با کابل خودنگهدار - برکناریدستور کار :

نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26عنوان طرح :

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده
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مجموع هزینه قیمت واحد کالا یا عملیات واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

2,396 599 عدد 4 واشرگالوانیزه 5*50*50میلیمتر 297032295 12

75,978,684 مجموع

آنالیز مصالح طرح
 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

اصلاح وبهینه سازی شبكه شهری )53( - 412- شبكه 20 ك.و. هوایی یكمداره با کابل خودنگهدار - برکناریدستور کار :

نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26عنوان طرح :

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده
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مجموع هزینه قیمت واحد کالا یا عملیات واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

3,803,879 704,422 مترمکعب 5.4 آب پاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم 95درصد به روش پروکتور استاندارد وقتی 
که ضخامت هر قشر خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 15 سانتی متر باشد

000020602 1

2,457,238 4,467,705 مترمکعب 0.55 خشکه چینی با سنگ لاشه )تهیه و اجرای سنگ لاشه( 000040104 2

1,167,110 116,711 اصله 10 هرس و حذف شاخه های خشک درختان 5 سال به بالا و درختان مو و نظایر آن و جمع آوری 
شاخه ها

000044702 3

1,832,574 416,494 مترمکعب 4.4 جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله 500 متری و باراندازی آن 000081002 4

2,381,346 56,970
- متر مکعب

كيلومتر
41.8

حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از 
500 متر )موضوع ردیف های 081001 تا 081003( تا 10 کیلومتر باشد، به ازای هر یک 

کیلومتر اضافه بر 500 متر
000081101 5

50,815,380 16,938,460 مترمکعب 3 . C 12تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع 000100102 6

53,562,536 5,426,802 مترمکعب 9.87 حفاری، پی کنی و رگلاژ طبق نقشه و مشخصات فنی و ریختن خاک های حاصله در کنار چاله 
در زمین های کلنگی به وسیله دست.

000160308 7

2,174,240 402,637 مترمکعب 5.4 ریختن خاک ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی  ها، گودها، ترانشه ها و کانال  ها، به  درون 
آن ها به صورت لایه لایه و در هر عمق و پخش و تسطیح لازم. 

00020504 8

7,184,486 10,723,113 مترمکعب 0.67 00040305 تهیه و اجرای سنگ لاشه غرقاب در ملات ماسه سیمان 1:6 . 9

15,306,149 15,306,149 اصله 1 نصب پایه بتنی برق تا ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی با حداکثر ۴۰۰ کیلوگرم نیرو.  000420101 10

آنالیز مصالح طرح
 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

توسعه برای پروژه های گذر از پیك بار  )38( - 512- شبكه هوائی فشار ضعیف با کابل خودنگهدار - برقراریدستور کار :

نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26عنوان طرح :

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده
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مجموع هزینه قیمت واحد کالا یا عملیات واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

15,583,669 15,583,669 اصله 1 نصب پایه بتنی برق تا ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۶۰۰ کیلوگرم نیرو و بیشتر. 000420102 11

81,024,528 319,233 متر 253.81 نصب کابل خودنگهدار فشار ضعیف سه فاز با سطح مقطع فاز ۳۵ تا ۷۰ میلی متر مربع. 000420913 12

723,252 120,542 متر 6 نصب لوله غیرفلزی تا قطر ۷۵ میلی متر. 000421009 13

4,705,918 2,352,959 عدد 2 نصب چراغ خیابانی گازی تا ۷۰ وات. 000421201 14

3,956,784 1,978,392 عدد 2 نصب سایر کنسول ها. 000421402 15

1,098,162 366,054 عدد 3 نصب وینچ کلمپ. 000421502 16

12,299,424 256,238 عدد 48 نصب کانکتور دندانه دار یا کلمپ بی متال کابل خودنگهدار فشار ضعیف. 000421508 17

6,113,952 339,664 عدد 18 نصب کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف. 000421510 18

648,340 162,085 عدد 4 نصب کلمپ آویزی کابل خودنگهدار فشار ضعیف. 000421511 19

483,875 69,125 عدد 7 نصب کابلشو تا سطح مقطع ۳۵ میلی متر مربع. 000422401 20

2,414,928 100,622 عدد 24 نصب کابلشو با سطح مقطع ۵۰ تا۷۰ میلی متر مربع. 000422402 21

آنالیز مصالح طرح
 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

توسعه برای پروژه های گذر از پیك بار  )38( - 512- شبكه هوائی فشار ضعیف با کابل خودنگهدار - برقراریدستور کار :

نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26عنوان طرح :

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده
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مجموع هزینه قیمت واحد کالا یا عملیات واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

7,801,198 3,900,599 عدد 2 نصب بازوی روشنایی با  طول بیش از ۱٫۵ متر بر روی پایه بتنی. 000422503 22

1,139,023 1,139,023 عدد 1 نصب میله ارت. 000423107 23

6,834,138 1,139,023 عدد 6 نصب صفحه ارت. 000423108 24

14,793,240 281,776 متر 52.5 نصب تسمه ارت. 000423110 25

17,100,000 57,000 كيلو گرم 300 بنتونیت اکتیو 060603002 26

7,840,000 980,000 متر 8 کابل فشارضعیف کنسانتریک 1 در 6 با ضافه 6 110045452 27

375,236,550 1,755,000 متر 213.81 کابل خودنگهدار فشارضعیف 4در70 باضافه 25 بامهار25 119061775 28

1,040,000 52,000 عدد 20 درپوش فشاری انتهائی کابل خود نگهدار 16تا70 123021097 29

900,000 1,800,000 حلقه 0.5 مفصل نواری حرارتی فشار ضعیف 10یاردی 126620010 30

3,325,000 95,000 عدد 35 بست تسمه گالوانیزه عدل بندی 131221800 31

4,592,000 41,000 عدد 112 بست  کمربندی کابل20 سانت 131235200 32

آنالیز مصالح طرح
 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

توسعه برای پروژه های گذر از پیك بار  )38( - 512- شبكه هوائی فشار ضعیف با کابل خودنگهدار - برقراریدستور کار :

نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26عنوان طرح :

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده
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مجموع هزینه قیمت واحد کالا یا عملیات واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

330,000 165,000 عدد 2 وینچ کلمپ کابل دستک 141278000 33

34,050,000 1,135,000 عدد 30 بست انشعابی تک پیچه )95-95/6-25( کابل خودنگهدار 141350107 34

9,630,000 535,000 عدد 18 بست انشعابی تک پیچه )10-95/1.5-16( کابل خودنگهدار 141350111 35

255,000 85,000 عدد 3 یقه کابل دستک تکفاز 141391010 36

137,280,000 22,880,000 عدد 6 صفحه گالوانیزه اتصال زمین 200510124 37

4,250,000 4,250,000 عدد 1 میله مسی اتصال زمین کامل )با بست میله ( 200510154 38

55,000,000 55,000,000 عدد 1 پایه بتنی پیش تنیده گرد 9/200 201027415 39

87,000,000 87,000,000 عدد 1 پایه بتنی پیش تنیده گرد 9/800 201027425 40

21,600,000 1,200,000 عدد 18 کلمپ انتهائی کابل خودنگهدارفشارضعیف مهاردار 201530892 41

3,380,000 845,000 عدد 4 کلمپ آویز کابل خود نگهدار فشار ضعیف مهاردار 201530900 42

1,350,000 450,000 عدد 3 شیکل 203015102 43

آنالیز مصالح طرح
 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

توسعه برای پروژه های گذر از پیك بار  )38( - 512- شبكه هوائی فشار ضعیف با کابل خودنگهدار - برقراریدستور کار :

نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26عنوان طرح :

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده
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مجموع هزینه قیمت واحد کالا یا عملیات واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

1,700,000 850,000 عدد 2 آهن پشتی گالوانیزه به طول40 سانت 203064094 44

34,000,000 17,000,000 عدد 2 کراس آرم قائم 1/2 متری 203065002 45

1,652,000 236,000 عدد 7 کابلشو مسی پرسی نمره 25 209010608 46

13,680,000 570,000 عدد 24 کابلشو آلومینیوم به مس نمره 70 209010662 47

1,300,000 650,000 عدد 2 پیچ ومهره گالوانیزه تمام رزوه 16در300میلیمتر 290332462 48

2,100,000 700,000 عدد 3 پیچ ومهره گالوانیزه تمام رزوه 16در350میلیمتر 290332464 49

16,200,000 1,350,000 عدد 12 پیچ ومهره یکسرچشمی 16در350میلیمتر 290532350 50

1,800,000 900,000 عدد 2 پیچ ومهره16در250م م گالوانیزه یکسرقلاب عصایی 290532625 51

1,900,000 950,000 عدد 2 پیچ ومهره16در300م م گالوانیزه یکسرقلاب عصایی 290532630 52

1,800,000 450,000 عدد 4 پیچ ومهره گالوانیزه 6گوش 16در300میلیمتر 292032461 53

840,000 120,000 عدد 7 پیچ ومهره گالوانیزه 3/8 اینچ 5 سانتیمتر 292232241 54

آنالیز مصالح طرح
 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

توسعه برای پروژه های گذر از پیك بار  )38( - 512- شبكه هوائی فشار ضعیف با کابل خودنگهدار - برقراریدستور کار :

نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26عنوان طرح :

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده
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مجموع هزینه قیمت واحد کالا یا عملیات واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

2,450,000 350,000 عدد 7 مهره چشمی 296432010 55

2,300,000 100,000 عدد 23 واشرگالوانیزه 5*50*50میلیمتر 297032295 56

7,203,000 1,029,000 كيلو گرم 7 تسمه گالوانیزه عدل بندی 334014138 57

35,770,000 5,110,000 شاخه 7 تسمه ارت 7/5متری روکشدار 334014331 58

6,294,000 1,049,000 متر 6 لوله خرطومی کنار پایه نمره 63 756096797 59

1,195,452,917 مجموع

آنالیز مصالح طرح
 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

توسعه برای پروژه های گذر از پیك بار  )38( - 512- شبكه هوائی فشار ضعیف با کابل خودنگهدار - برقراریدستور کار :

نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26عنوان طرح :

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده

30



مجموع هزینه قیمت واحد کالا یا عملیات واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

10,343,160 191,540 متر 54 جمع آوری کابل خودنگهدار فشار ضعیف سه فاز با سطح مقطع فاز ۳۵ تا ۷۰ میلی متر مربع. 1000000100 1

2,823,550 1,411,775 عدد 2 جمع آوری چراغ خیابانی گازی تا ۷۰ وات. 1000000118 2

658,896 219,632 عدد 3 جمع آوری وینچ کلمپ. 1000000149 3

407,596 203,798 عدد 2 جمع آوری کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف. 1000000155 4

194,502 97,251 عدد 2 جمع آوری کلمپ آویزی کابل خودنگهدار فشار ضعیف. 1000000156 5

1,846,530 131,895 متر 14 کابل آلومینیومی خودنگهدارفشارضعیف 3در 70باضافه35 مهاردار 119061770 6

62,400 31,200 عدد 2 کلمپ انتهائی کابل خودنگهدارفشارضعیف مهاردار 201530892 7

31,720 15,860 عدد 2 کلمپ آویز کابل خود نگهدار فشار ضعیف مهاردار 201530900 8

23,624 23,624 عدد 1 پیچ ومهره یکسررزوه چشمی  16در300میلیمتر 290532462 9

28,860 14,430 عدد 2 پیچ ومهره دم خوکی 16در300 290532639 10

24,944 12,472 عدد 2 پیچ ومهره گالوانیزه 6گوش 16در300میلیمتر 292032461 11

آنالیز مصالح طرح
 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

اصلاح شبكه برای پروژه های گذر از پیك بار  )58( - 512- شبكه هوائی فشار ضعیف با کابل خودنگهدار - برکناریدستور کار :

نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26عنوان طرح :

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده

31



مجموع هزینه قیمت واحد کالا یا عملیات واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

2,396 599 عدد 4 واشرگالوانیزه 5*50*50میلیمتر 297032295 12

16,448,178 مجموع

آنالیز مصالح طرح
 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

اصلاح شبكه برای پروژه های گذر از پیك بار  )58( - 512- شبكه هوائی فشار ضعیف با کابل خودنگهدار - برکناریدستور کار :

نصب سه دستگاه ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر جهت گذر از پیك سال 1403توس 65 امام مهدی 5 نبش بنفشه 10بین توس 41 و 43توس 41 نبش درودی 26عنوان طرح :

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده
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مجموع قیمت عملیات قیمت کالا دستور کار ردیف

8,621,510,137 329,818,137 8,291,692,000  125- نصب ترانس از312( - 38توسعه براي پروژه هاي گذر از پيك بار  )
 كاوا هوائي - برقراری250تا

1

24,980,075 24,956,332 23,743  . ك.و20- شبكه 411( - 58اصلاح شبكه براي پروژه هاي گذر از پيك بار  )
 - برکناری120هوايي يكمداره تا مقطع سيم 

2

325,538,536 101,814,536 223,724,000   ك.و. هوايي20- شبكه 411( - 38توسعه براي پروژه هاي گذر از پيك بار  )
 - برقراری120يكمداره تا مقطع سيم 

3

1,400,535,283 261,859,633 1,138,675,650   ك.و. هوايي20- شبكه 412( - 38توسعه براي پروژه هاي گذر از پيك بار  )
يكمداره با كابل خودنگهدار - برقراری

4

75,978,684 53,461,546 22,517,138   ك.و. هوايي يكمداره با20- شبكه 412( - 53اصلاح وبهينه سازي شبكه شهري )
كابل خودنگهدار - برکناری

5

1,195,452,917 300,305,367 895,147,550  - شبكه هوائي فشار ضعيف512( - 38توسعه براي پروژه هاي گذر از پيك بار  )
با كابل خودنگهدار - برقراری

6

16,448,178 14,427,704 2,020,474  - شبكه هوائي فشار512( - 58اصلاح شبكه براي پروژه هاي گذر از پيك بار  )
ضعيف با كابل خودنگهدار - برکناری

7

11,660,443,809 1,086,643,254 10,573,800,555 مجموع

برآورد هزینه طرح  شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی

8393246 شماره پروژه: 

عنوان طرح :
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معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده



Y(m) X(m) نوع آرایش قدرت پایه ارتفاع پایه نوع پایه شماره

4030004 730317  )SD230( خودنگهدار فشار متوسط سکشن میانی برش 
خورده )کابل خودنگهدار مقطع 70(

800 12 متر پایه گرد 10

4029982 730334  )SD230( خودنگهدار فشار متوسط سکشن میانی برش 
خورده )کابل خودنگهدار مقطع 70(

800 12 متر پایه گرد 11

4027234 729620 MD105( 800( پرچمی 1/2 متری عبوری )120( 14 متر پایه گرد 2

4026852 729080 SD145( 800( خودنگهدار فشار ضعیف سکشن میانی 9 متر پایه گرد 6

4026865 729089 MD123( 200( خودنگهدار فشار ضعیف عبوری 9 متر پایه گرد 7

8393246 شماره پروژه:  مشخصات پایه ها  شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی

عنوان طرح :
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معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده



طول محاسباتی طول واقعی نوع عنوان سیم یا کابل کد مشخصه

.20 جمپر ف ض 11127497

15.46 20 كابل خود نگهدار ف ض ABCLV-70 14568927

18.37 20 كابل خود نگهدار ف ض ABCLV-70 14568928

30.04 27 كابل خود نگهدار ف ض ABCLV-70 14568965

7.18 10 كابل خود نگهدار ف ض ABCLV-70 14568966

6.93 10 كابل خود نگهدار ف ض ABCLV-70 14568967

11.89 25 كابل خود نگهدار ف ض ABCLV-70 14568968

12.02 25 كابل خود نگهدار ف ض ABCLV-70 14568969

17.55 14 كابل خود نگهدار ف ض ABCLV-70 14568970

17.77 14 كابل خود نگهدار ف ض ABCLV-70 14568971

28.52 35 كابل خودنگهدار ف م ABCMV-70 14569486

16.47 16 كابل خود نگهدار ف ض ABCLV-70 14569490

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده

لیست سیم و کابل ها  شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

8393246برق فردوسی شماره پروژه: 

عنوان طرح :



کد آرایش پایه ها تصویر آرایش نوع آرایش

MD105 2 پرچمی 1/2 متری عبوری )120(

SD145 6 خودنگهدار فشار ضعیف سکشن 
میانی

MD123 7 خودنگهدار فشار ضعیف عبوری

مشخصات آرایش  شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

عنوان طرح :

36

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده



کد آرایش پایه ها تصویر آرایش نوع آرایش

SD230 10 - 11
خودنگهدار فشار متوسط سکشن 

میانی برش خورده )کابل خودنگهدار 
مقطع 70(

مشخصات آرایش  شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برق فردوسی
8393246 شماره پروژه: 

عنوان طرح :

37

معاون طرح توسعه
محمد اسكندری تربقان

طراح
جمشید حاجی زاده


