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  مدير محترم امورتداركات وقراردادها

  سلام: با

احتراماً باستحضار مي رساند شرح خدمات جهت رفع عيوب  طبق نظر بازرس واخذ تاييديه استاندارد 

  جهت آسانسورساختمان دكترحسابي طبق موارد ذيل بحضورتان ايفاد مي گردد

  

  اكبرفرخ نيا                                                                                                                      

  اداره نظارت برخدمات                                                                                                              
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 .شناسه ملي با چهاربرچ دركابين نصب شود –پلاك ظرفيت  -1

 .سربكسل ا اصلاح گرددجهت نصب كريي سربكسل ها وجهت نصب  -2

 .جهت قاب وزنه راتحمل كنند   p+xqجهت كابين و  p+qبافرها ظرفيت  -3

 .اصلاح جان پناه درچاهك -4

 .سكوي كابين وقاب وزنه اصلاح شود (فاقد آجر ومصالح ريزش باشد) -5

 .نظافت كلي -6

 .نصب روغن دان جهت قاب وزنه -7

 .سيني زير درب طبقات طبق شرايط استاندارد نصب گردد -8

 cm  MAX(15فاصله كابين تا ديوار زير درب طبقات طبق استاندارد رعايت شود( -9

 .بالا ويا بين چاه رعايت شود    cm   5  MAXتونلي هاي چاه نصب شوند وروشنايي هاي  - 10

 .تمامي پلاك هاي فارسي نويسي تكميل شوند - 11

 .تمامي پريزها ارت دار نصب شوند - 12

 .درب طبقات يل نباشد - 13

14 - mm 6  MAX     طبقات رعايت شوددرب. 

15 - ovl  ديجيتال نصب شود. 

 .حفاظ فن روي كابين نصب شود - 16

 .حفاظ روي كابين درمحل هاي مورد نياز با شرايط استاندارد نصب شود - 17

 .حذف مصالح ريزشي وموارد آتش زا درسقف چاه - 18

 .خرطومي هاي روي كابين پوشش فلزي داشته باشند - 19
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 .ميل گرددروشنايي مسير دسترسي به موتورخانه تامين وتك - 20

 .و گاورنر تامين شود فضاي كاركرد فلكه هاي موتور وهرزگرد - 21

 .با شرايط استاندارد تامين شود  cm  5لبه هاي  - 22

 .) تامين شود1و0فضاي كاركرد تابلو فرمان وتابلو تغذيه ( - 23

 .لغزندگي كف موتورخانه برطرف شود - 24

 .درب اضافي درموتورخانه حذف گردد - 25

 .زم راداشته باشدديوارهاي موتورخانه استحكام لا - 26

 .تامين گردد 200روشنايي موتورخانه  - 27

 .تامين شود 180ارتفاي شناور ورودي سكوي موتوردرسقف موتورخانه تاكف سكو  - 28

 .خوردگي شيار فلكه هرزگرد برطرف شود - 29

 .تهويه موتورخانه با فن مجهز به ترموستات تامين شود وحفره هاي اضافه درديواره موتورخانه مسدود شود - 30

 .گاور نركد رديابي معتبرداشته باشد - 31

 .هم بندي ارت درموتورخانه با كابل هاي مخصوص ارت وضخامت مناسب تامين شود - 32

 .محاسبات ارائه شود وزاويه آلفا  وتوان موتور و... اصالت سنجي شود - 33

 .بكسل سابي برطرف شود - 34

 .قسمتهاي شيشه اي ديواره موتورخانه اصلاح گردد - 35

 .نجات اضطراري برقي عملكرد مناسب داشته باشد - 36

 .) رعايت شود1و0تمامي موارد قطع ( - 37

 .قابل دسترسي ازدرب ورودي موتورخانه نصب شود)درمحل ديد و1و0تابلوتغذيه شرايط استانداردداشته باشد( -38
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 .بازديد از محل نياز دارد - 39

 .حضور درجلسه توجيهي الزامي است - 40

 .پيشنهادات مختار مي باشدكارفرما دررد يا قبول هريك از  - 41

 شد ويا بايد اصلاح گردد ويا بايد در كل تمامي مواردي كه جهت اخذ تاييديه استاندارد مورد نياز مي با - 42

 .تعويض گردد به عهده پيمانكار مي باشد       

 .اشدمي بكليه پيگيريهاي اداري ومكاتبات با تمام ارگانهاي مربوطه جهت اخذ تاييديه به عهده پيمانكار  - 43

 .پرداخت صورت وضعيت قطعي منوط به اخذ تاييديه استاندارد جهت آسانسور مذكور مي باشد - 44

  

  
  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


