
1402: بازنگری  

مقدار واحد شرح مشخصه ردیف مقدار واحد ردیف

80-120 میکرون (فولادی)ضخامت گالوانیزه گرم تجهیزات فلزی  16 630 A 1

125 KV
نسبت به زمین و )ولتاژ موج ضربه ای در شرایط خشک 

(بین فازها
17 20 KV 2

145 KV
در طول فاصله )ولتاژ موج ضربه ای در شرایط خشک 

(جداکنندگی پایه فیوز
18 24 KV 3

42 KV(rms)
ولتاژ ایستادگی با فرکانس قدرت به مدت یک دقیقه در 

(به زمین و بین فازها)شرایط خشک 
19 50 Hz 4

35 KV(rms)
ولتاژ ایستادگی با فرکانس قدرت به مدت یک دقیقه در 

(در طول فاصله جداکنندگی پایه فیوز)شرایط خشک و تر 
20 3 -- 5

15-20 Deg زاویه نصب ارتباط لینک و پایه تیغه 21 300 مرتبه 6

الزامی است --- عدم استفاده از بست کمربندی به جای یراق وسط مقره 22
 □سیلیکونی 

□سرامیکی  
-- 7

2 سال حداقل مدت گارانتی 23 600 mm 8

10 سال حداقل خدمات پس از فروش 24 مس با روکش نقره -- 9

20 سال حداقل مدت زمان طول عمر تیغه 25 مس -- 10

-- --
ارائه گواهینامه تایید صلاحیت دارای تاریخ اعتبار از 

شرکت توانیر برای مدل ارائه شده و نمونه تحویل شده
26 مس خالص -- 11

-- --

ارائه تایپ تست کامل و معتبر برابر یکی از استانداردهای 

بین المللی و ملی از آزمایشگاه های معتبر داخلی و یا 

خارجی

27 فولاد -- 12

برنز ریخته گری -- 13

فولاد ضد زنگ -- 14

شیاردار موازی 

مناسب سیم 
-- 15

مقدار واحد شرح مشخصه ردیف مقدار واحد ردیف

45  ͦC حداکثر درجه حرارت محیط 4 <2500 m 1

-20   ͦC حداقل درجه حرارت محیط 5 متوسط -- 2

35 m/s حداکثر سرعت باد 6 50-90 % 3

:تاریخ تکمیل

جنس قسمت های غیر حامل جریان

جنس کلاهک

جنس فلز پشت کنتاکت

کلمپ های فوقانی و تحتانی

ولتاژ نامی

حداکثر ولتاژ سیستم

فرکانس نامی

تعداد فاز سیستم

(تعداد باز و بست)دوام مکانیکی 

مشخصات مقره

حداقل فاصله خزشی مقره

جنس کنتاکت ها

جنس تیغه

جنس قسمت های هادی جریان

 : (بصورت خوانا و مقاوم در برابر شرایط محیطی مختلف)مشخصات مندرج بر روی تیغه

نام شرکت سازنده، تاریخ تولید، شماره سریال، جریان و ولتاژ نامی، سطح ولتاژ عایقی، 

فرکانس نامی و قدرت قطع

امضاء :نام و نام خانوادگی مدیر مهر شرکت :نام شرکت تکمیل کننده

شرایط و مشخصات محل نصب و بهره برداری-2
شرح مشخصه

ارتفاع از سطح دریا

میزان آلودگی

رطوبت نسبی محیط

28

جریان نامی

الزامات و معیارهای ارزیابی فنی کلید جداساز تیغه ای
شرکت توزیع نیروی برق 

غرب مازندران

مشخصات اجباری و خواسته های خریدار-1

شرح مشخصه
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ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

:نام و نام خانوادگی مدیر :تاریخ تکمیل

جدول شناسنامه کالا شرکت توزیع نیروی برق 

غرب مازندران

جدول شناسنامه کالای پیشنهادی

شرح

کشور سازنده

(نام شرکت)نام سازنده 

سال ساخت
عرضه کننده - نماینده رسمی)نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده 

(...انحصاری و 
(Order Code)نوع و تیپ کالا با درج کد سفارش 

فهرست خریداران با ذکر نام، کشور، تاریخ و میزان فروش

سابقه کارخانه در ساخت این نوع تجهیزات

مدت زمان گارانتی تعویض

مدت و نحوه ارائه خدمات پس از فروش

امضاء مهر شرکت :نام شرکت تکمیل کننده

نحوة ارائة آموزش نصب و نگهداری

نوع بسته بندی

حداکثر زمان تحویل بر حسب روز

نرخ خرابی در دوره تضمین

سایر مزایای رقابتی پیشنهادی

.ضمنا در صورت كمبود فضا براي درج مطالب، با ذكر شماره صفحه، از برگ هاي ضمیمه استفاده شود.  این جدول توسط پیشنهاد دهنده تکمیل می شود
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شرکت توزیع نیروي برق 

غرب مازندران

امتیاز نهایی امتیاز ضریب وزنی واحد شرح مشخصه ردیف

0 60 - رعایت حداقل مشخصات فنی اعلام شده 1

0 15 - میزان رضایت بهره بردار 2

0 5 سال *مدت گارانتی 3

0 5 سال **سابقه تولید 4

0 5 - ***ویژگی خاص محصول 5

0 10 - داشتن گواهینامه های معتبر 6

0 100

مهر شرکت :نام شرکت تکمیل کننده

جمع

الزامات و معیارهای ارزیابی فنی کلید جداساز تیغه ای

مشخصات فنی پیشنهادی و امتیازدهی کالا

مقدار پیشنهادی

امضاء :نام و نام خانوادگی مدیر :تاریخ تکمیل

(.بصورت خوداظهاری قابل قبول نمی باشد). میزان مدت گارانتی باید بصورت برگه گارانتی و یا نامه رسمی تعیین و مشخص گردد*

(.بصورت خوداظهاری قابل قبول نمی باشد). میزان سابقه تولید باید براساس مجوز تولید و با مستندات ارائه گردد**

.در صورت گواهی مبنی بر دارا بودن ویژگی خاص امتیاز مشخص شده برای شرکت کنندگان لحاظ می گردد***

مطابقت کالاي پیشنهادي با خواسته هاي خریدار و مشخصات محل نصب و بهره برداري توسط پیشنهاد دهنده تضمین می شود



1402: بازنگری   شرکت توزیع نیروي برق 

غرب مازندران

امتیاز نهایی (0)ضعیف (4)متوسط (7)خوب شرح رضایتمندی

کیفیت کالا 1

کیفیت بسته بندی 2

عملکرد در دوره بهره برداری 3

انجام به موقع تعهدات و خدمات پشتیبانی 4

مهر شرکت :نام شرکت تکمیل کننده

فرمهای رضایت مشتری مورد تایید شرکتهای توزیع طرف قراردادهای قبلی می بایست توسط سازنده جهت ارایه به شرکت توزیع مناقصه گذار استعلام و توسط تولیدکننده در اسناد *

.هرگونه تقدیرنامه، تشویق نامه یا موارد مشابه در ارزشیابی منظور نخواهد شد. مناقصه قرار گیرد

مدت گارانتی تعویض پایه از زمان تحویل-3

 سال و برابر 3در این خصوص حداکثر امتیاز به ازای مقدار پیشنهادی . امتیازدهی این بخش از رابطه زیر به ازای مقدار پیشنهادی و با رعایت مقدار اجباری تعیین میشود

امتیاز نهایی= 60+40*(مقدار پیشنهادی- 2).                                                                                                        می باشد100

سابقه تولید-4

.              می باشد100 سال و برابر 20در این خصوص حداکثر امتیاز به ازای مقدار پیشنهادی . امتیازدهی این بخش از رابطه زیر به ازای مقدار پیشنهادی تعیین میشود

امتیاز نهایی= 60+2*(سابقه تولید)                                                                                                                                  

ویژگی خاص محصول-5

. امتیاز برای شرکت کننده درمناقصه لحاظ می شود5در صورت دارا بودن ویژگی خاص علاوه بر مشخصات اجباری و ارائه مدرک معتبر حداکثر 

الزامات و معیارهای ارزیابی فنی کلید جداساز تیغه ای

نحوة محاسبه امتیازهای فنی

:رعایت حداقل مشخصات فنی-1

. برای شرکت کننده در مناقصه لحاظ می گردد60در صورت رعایت کلیه مشخصات اجباری ذکر شده در فرم خواسته های خریدار امتیاز 
:میزان رضایت بهره بردار-2

معتبر ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل شرکت های توزیع برق طرف قرارداد های  (یکسال اخیر) امتیازدهی میزان رضایت بهره بردار با ارائه ی گواهی رضایت مندی

 5 امتیاز در اختیار شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران و 10). ارائه حداکثر سه برگه رضایت کفایت نموده و نتیجه حاصل میانگین امتیازات میباشد. قبلی، می باشد

(.امتیاز از سایر شرکت ها می باشد
(10)عالی

داشتن گواهینامه های معتبر تضمین کیفیت و آزمون ها از مراجع ذیصلاح-6

.منظور از گواهی آزمون، ارائة تاییدیه های آزمون دارای تاریخ اعتبار مشخصاً در مورد همین کالا از یکی از مراجع آزمایشگاهی معتبر و کنترل کیفیت است

امضاء :نام و نام خانوادگی مدیر :تاریخ تکمیل


