
 

 

، کیلوولت پارس سویچ درپست های شرکت برق منطقه ای استان سیستان و  230 استراکچر سکسیونر ، خریدشرح 

 بلوچستان
 

 

 :کار نوع–الف 

 ، کیلوولت پارس سویچ 230 استراکچر سکسیونر ، خرید

 :محل انجام کار -ب

 

 :پست های سطح استان سیستان و بلوچستان 

 سایر شرایط قرارداد: -ج

، بدیهی است کلیه لوازم مورد نیاز  پیوست اقدام نماید ساخت استراکچرمطابق با نقشهپیمانکار میبایست نسبت به  -

  .دباش خریدارشرکت  میبایست توسط پیمانکار پیش بینی و تهیه شده باشد لوازم مورد استفاده میبایست مورد تایید

فروشنده رزمه خود را به همراه یک یا چندرضایت نامه در خصوص فروش محصول مورد نظر مورد تایید  -

شرکت تابعه وزارت نیرو وخود وزارت نیرو را به منظور بررسی ارایه می نماید. در صورت عدم رعایت 

د نبوده وغیر قابل بررسی ومردود می این بند قیمت پیشنهادی شرکت کننده در مراحل استعلام مورد تایی

 باشد.

کلیه نبشی های مورد استفاده توسط سازنده پس از جوشکاری وپانچ وسوراخ کاری می بایست به روش  -

 میکرون  در کلیه قسمتها انجام گردد. 130گالوانیزه گرم حداقل 

میکرون  130پوشش حداقل کلیه پیج و مهره ها وواشر آلات مورد نیاز می بایست از نوع گالوانیزه گرم  -

 باشد.

پیشنهاد دهنده می بایست خود سازنده کالا بوده تا در صورت نیاز وبه تشخیص خریدار نقشه های چون  -

 ساخت را اصلاح وتغییرات موردنیاز در محصول نهایی را اعمال نماید.

 و ساخته شده و مورد آزمون قرار گیرند. طراحیآهن آلات بایستی بر اساس آخرین استانداردها  -

 کلیه کسورات قانونی بر عهده فروشنده می باشد. -

 پرداخت کلیه هزینه بیمه حمل وسایر بر عهده فروشنده می یاشد. -

 کرایه حمل کالا تا محل انبارخریدار بر عهده فروشنده می باشد. -

هدان بزرگراه شهید کلانتری ابتدای به آدرس زا محل تحویل کالا انبار مرکزی برق منطقه ای سیستان -

 جاده گوربند مجتمع انبار های برق منطقه ای سیستان وبلو چستان )انبار اصلاح انتقال( می باشد.

 .غ می باشدلاماه پس از اب2مدت قرارداد  -



 

 

 .غ می باشدلاماه پس از اب2مدت قرارداد  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 جدول پیشنهاد قیمت

استراکچر    KVولتاژ ردیف

 گالوانیزه

 قیمت)ریال( پیچ ومهره

1 230kv 1 به مقدار نیاز  

  حروف: قیمت کل)ریال(

 قیمت کل

)با احتساب ارزش  

 افزوده(

  حروف:


